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CSP Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru

Modut wyniesiony centrali sygnalizacji pozaru
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Adresowalny sygnalizator akustyczny

Reczny ostrzegacz pozaru

Reczny ostrzegacz pozaru w wykonaniu herm.

Adresowalna optyczna uniwersalna czujka dymu

Adresowalna optyczna uniwersalna czujka dymu
(montowana w przestrzeni miedzystropowej)
Adresowalna uniwersalna czujka ciepta

Wskaznik zadziatania

Adresowalny element kontrolno-sterujacy
Zasilacz certyfikowany 230V AC/24V DC

Klapa ppoz. (odrebne opracowanie)
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Gniazdo logiczne podtynkowe 2xRJ45 kat 5e
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ka wewnetrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa tacznika pomiedzy
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Osrodek Rehabilitacji Narzgdu Ruchu “ Krzeszowice”, SP Z0Z --|mgr inz Artur Bahrynowski
ul. Daszyriskiego 1, 32-065 Krzeszowice nr ew. 338 /2002

lokalizacja:
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Osrodek Rehabilitagji Narzadu Ruchu “ Krzeszowice”, SP Z0Z
ul. Daszyriskiego 1, 32-065 Krzeszowice

inst. sanitame:
mgr inz. Krzysztof Drag
nr upr. PDK/0163/PO0S/05

inst. elekiyezne: |

temat mgr inz. Zdzistaw Chudy
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