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LEGENDA:

CSP |Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru
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Modut wyniesiony centrali sygnalizacji pozaru
Adresowalny sygnalizator akustyczny

Reczny ostrzegacz pozaru

Reczny ostrzegacz pozaru w wykonaniu herm.

Adresowalna optyczna uniwersalna czujka dymu

Adresowalna optyczna uniwersalna czujka dymu

(montowana w przestrzeni miedzystropowej)
Adresowalna uniwersalna czujka ciepta

Wskaznik zadziatania
Adresowalny element kontrolno-sterujacy
Zasilacz certyfikowany 230V AC/24V DC

Klapa ppoz. (odrebne opracowanie)
Gniazdo logiczne podtynkowe 2xRJ45 kat 5e

Przycisk
Czujka ruchu - kurtyna (PIR EC301D)
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Reczny przycisk oddymiania
Centrala Oddymiania
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0 rys.n. skala: data opracowania:
viz -art arch magdalena adamczyk 1 1:100 08.2010
GOioK | CEAEES
Przebudowa budynku Osrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podw or- mgr inz arch M.Adamczyk
ka wewnetrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa tacznika pomiedzy SLOKK/15/04
budynkami wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan., c.o., went.mech. i enn
[Grsicre

lokalizacja:

OSrodek Rehabilitacji Narzadu Ruchu “ Krzeszowice”, SP Z0Z
ul. Daszynskiego 1, 32-065 Krzeszowice

mgr inz Artur Bahrynowski
nr ew. 338 /2002

Inwesfor

Osrodek Rehabilitagji Narzadu Ruchu “ Krzeszowice”, SP Z0Z
ul. Daszyriskiego 1, 32-065 Krzeszowice

inst. sanitame:
mgr inz. Krzysztof Drag
nr upr. PDK/0163/PO0S/05

ternat:

INSTALACIE TELETECHNICZNE

inst. elekiryczne:
mgr inz. Zdzistaw Chudy
nr upr. NB 231/96

espot projektowy:

7= 1 PIETRO
PLAN INSTALACII

N Isprawdzifa):
inz. Jacek Socha
nr upr. BPPAINB 79/82




