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BUDYNEK ISTNIEJACES KOTLOWNI
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: LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH :
= T oprawa $wietléwkowa do wbudowania w sufit podwieszany, 2x TC-L 55W, IP40,
: typ GABBIANO 808 2x55W EVG
B i T2 oprawa $wietldwkowa do wbudowania w sufit podwieszany DOWNLIGHT, 1x FC 36W, IP43,
O typ OBLO 747 32W EVG
N_ 8 oprawa $wietlowkowa zwieszakowa, 1x TC-L 36W,
T8 typ KENDO 36W EVG
. - — oprawa $wietldwkowa do nabudowania na suficie, 2x TL8 36W, z kloszem przezroczystym, IP40
m typ DISANLENS 236W EVG
.Mm oprawa $wietldwkowa do nabudowania na suficie, 1x FC 22W,
| typ OBLO 22W EVG
I 1 E I oprawa S$wietldwkowa ewakuacyjna, z piktogramem, IP40, z modutem zasilania awaryjnego min.1h,
=
H NASWIETLACZE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 3,9m MIERZAC OD PODLOGI | SKIEROWAC W KIERUNKU
SUFITU. TAK USTAWIC KAT NACHYLENIA NASWIETLACZY BY POMIARY NATARZENIA OSWIETLENIA
1T I I | WYKAZALY ROWNOMIERNOSC ROZGEADU SWIATEA NAD NIECKA BASENOWA | OTOCZENIEM
OPRWY W PRZEWIAZCE DOBRACIDENTYCZNE JAK ISTNIEJACE
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ na budowie
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